
 ANALISI di CONTROLLO N° 412/22AV
Data e ora prelievo del campione  07/09/ 2022 Ore 10.00 Prelievo e Conservazione dei Campioni - Metodo ISS 901.REV 01 

Tipologia del campione - ACQUA potabile 
punto di prelievo - USCITA SERBATOIO VECCHIO

Località – S. BARBARA Frazione di SOLANAS nel COMUNE di SINNAI 
Data inizio Analisi 07/09/2022 Data fine Analisi 12/09/2022 Data di emissione 13/09/2022 

I risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sono conformi ai limiti di legge stabiliti dal D.Lgs 31/2001 e successive modifiche. 
     I risultati riportati sull’analisi di controllo si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi. 

Se non diversamente specificato le dichiarazioni di conformità formulate si basano sul confronto dei risultati, e dei valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. 
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Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

CHIMICI Gruppo A 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Concentrazione ioni Idrogeno pH  PIACAMETRO  
SensION + MM 340 HACH 

APAT/IRSA-CNR 2060 
ISS BCA.0.43 REV 00 6,5 – 9,5 - 7,62 

Conduttività Elettrica S/cm a 20°C  
CONDUTTOMETRO 

HQ 40d HACH 
APAT/IRSA-CNR 2030 
ISS BDA.022 REV 00 2500 - 692 

Colore  Scala Pt/Co  Spettrofotometro 
  CECIL 1011 SERIES 1000 

APAT/IRSA-CNR 2020 B Accettabile per il consumatore 1 A 

Odore - - APAT/IRSA-CNR 2050  Accettabile per il consumatore - A 

Sapore - - APAT/IRSA-CNR 2080  Accettabile per il consumatore - A 

Torbidità NTU Spettrofotometro 
  CECIL 1011 SERIES 1000 APAT/IRSA-CNR 2110  < 1 Acque Potabilizzate  0,1 0,1 

Ammonio mg/L NH4+ Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 
Metodo ISS CBB038 0,50  0,05 <0,05 

Cloruro mg/L Cl- Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 
Met ISS CBB037 250 - 115 

Cloro Residuo CRAL  mg/L Cl2 Aqua LYTIC AL 100 APAT/IRSA-CNR 4080  
0,2 

Minimo Consigliato  0,05 0,28 

Alluminio g/L Al AA GFA 7000 G + ASC 7000 
SCHIMAZDU 

APAT/IRSA-CNR 3050 B  
ISS DAA. 018 REV 00 200  10 <10 

Ferro g/L Fe AA GFA 7000 G + ASC 7000 
SCHIMAZDU 

APAT/IRSA-CNR  3160 B  
ISS DAA .024 REV 00 200  10 <10 

Manganese g/L Mn AA GFA 7000 G + ASC 7000 
SCHIMAZDU 

APAT/IRSA-CNR  3190 B 
ISS DAA .025 REV 00 50  5 <5 

Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

CHIMICI Gruppo B 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Nitrato mg/L NO3 Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 
Metodo ISS CBB037 50  0,5 4,6 

Nitrito mg/L NO2 
Spettrofotometro 

  CECIL 1011 SERIES 1000 
APAT/IRSA-CNR 

Metodo 4050 0,50  0,02 <0,02 

Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

MICROBIOLOGICI 
Gruppo A 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Batteri Coliformi 37°C Numero/100 mL Incubatore VELP  
FOC 120  

Metodo ISS A 006A  
IDEXX COLILERT  0 - 0 

Escherichia.Coli Numero/100 mL Incubatore VELP  
FOC 120  

Metodo ISS A 001A  
IDEXX COLILERT  0 - 0 

Conteggio delle Colonie 22°C UFC/mL Incubatore VELP  
FOC 120  

Metodo ISS A 004A  Senza Variazioni Anomale - - 

Enterococchi intestinali Numero/100 mL Incubatore VELP  
FOC 120  

Metodo ISS A 002 B  
IDEXX ENTEROLERT DW 0 - 0 

Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

MICROBIOLOGICI 
Gruppo B 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Pseudomonas Aeruginosa Numero/100 mL 
Incubatore VELP  

FOC 120  
Metodo ISS A 003 B 

IDEXX PSEUDOLERT  0 - - 

Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

MICROBIOLOGICI 
Parte D 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Direttiva UE 
2020/2184 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Legionella Pneumophila Numero/100 mL Incubatore VELP  
FOC 120 

IDEXX Legiolert <100 - - 
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Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

CHIMICI Gruppo B 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo 
Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Cloroformio g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 <0,5 

Bromodiclorometano g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 <0,5 

Dibromoclorometano g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 1,3 
Bromoformio g/L GC –ECD Nexis 2030 

SHIMADZU 
APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 25,7 

Trialometani - THM - Totale g/L - Calcolo 30 - 27,0 

Tricloroetilene g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 <0,5 

Tetracloroetilene g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 <0,5 

Tricloroetilene + Tetracloroetilene g/L CALCOLO Sommatoria  
Tricloroetilene + Tetracloroetilene 10  0,5 <0,5 

1,2 Dicloroetano g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 3  1,0 <1 

Cloruro di Vinile g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 0,5 - <0,5 

Fluoruro  mg/L F- Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 Metodo ISS 
CBB037 1,50  0,05 0,24 

Solfati mg/L SO4-- Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 Metodo ISS 
CBB037 250 - 55,8 

Sodio mg/L Na+ Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific APAT/IRSA-CNRMetodo 3270 200 - 74,6 

Durezza Totale °F Titolazione 
Complessometrica 

APAT/IRSA-CNR Metodo 2040 15-50 °F  
Valori Consigliati - 20,6 

Ossidabilità Metodo Kubel  mg/L O2 Spettrofotometro 
  CECIL 1011 SERIES 1000 Metodo ISS.BEB.027 5  0,5 1,1 

Residuo Secco a 180 °C mg/L Stuffa Argo Lab TCN 30  Metodo ISS.BFA.032 1500 valore Massimo 
Consigliato - 505 

Cianuro g/L CN 
Spettrofotometro 

  CECIL 1011 SERIES 1000 APAT/IRSA-CNR Metodo 4070 50 10 <10 

Antimonio g/L Sb 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU 
APAT/IRSA-CNR Metodo 3060 

ISS.DAA.002.rev.00 5,0  1,5 <1,5 

Arsenico g/L As 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU
APAT/IRSA-CNR Metodo 3080 

Iss.DAA.003.rev.00 10  3 <3 

Boro g/L B 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU 
APAT/IRSA-CNR Metodo 3110 A1 
Iss.BHA.005 –ISS.BHB.005.rev.00 1000  300 <300 

Cadmio g/L Cd 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU
APAT/IRSA-CNR Metodo 3120 B 

ISS.DAA.007.rev.00 5,0  0,5 <0,5 

Cromo g/L Cr 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU 
APAT/IRSA-CNR Metodo 3150 B1 

Iss.DAA.008.rev.00 
50 Valori >10 Eseguire 

Cromo VI  5 <5 

Rame g/L Cu 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU
APAT/IRSA-CNR Metodo 3250 B 

Iss.DAA. 009.rev00 1000  3 <3 

Piombo g/L Pb 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU 
APAT/IRSA-CNR Metodo 3230 B 

ISS.DAA.012.rev.00 10  1 <1 

Nichel g/L Ni 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU
APAT/IRSA-CNR Metodo 3220 B 

ISS.DAA.014.rev.00 20  5 <5 

Selenio g/L Se 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU 
APAT/IRSA/-CNRMetodo 3260 

ISS.DAA.016.rev.00 10  3 <3 

Vanadio g/L V 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU
APAT/IRSA-CNR Metodo 3310 A 

Iss.DAA, 017.rev.00 50  5 <5 

Gestore ACQUA VITANA SpA 

Parametri 
CHIMICI DLgs 236/88 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Valori Guida  
CMA 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Fosfati g/L P2O5 Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31  
Metodo ISS CBB037 400 - 5000 - -

Calcio mg/L Ca++ Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

 Rapporti ISTISAN 2007/31 Metodo 
ISS CBB038 100 - 49,1 

Magnesio mg/L Mg++ Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 Metodo 
ISS CBB038 30 -50 - 20,4 

Alcalinità (Bicarbonato) mg/L HCO3- - APAT/IRSA-CNR Metodo 2010 B - - 192 
Potassio mg/L K+ Cromatografia AQUION 

Thermofischer Scientific 
Rapporti ISTISAN 2007/31  

Metodo ISS CBB038 10 - 2,3 
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Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

CHIMICI Gruppo B 
Antiparassitari 

GC Multireside Pesticide STD 2 N° 32564  

Unita di 
Misura Strumentazione 

Agilent GC/MS 

Metodo 
 Estrazione ed Analisi  

Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

CAS 2675-77-6 Chloreneb g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 608-93-5 Pentaclorobenzene g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 319-84-6 alpha-BHC g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 118-74-1 Hexachlorobenzene g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 1825-21-4 Pentachloroanisole g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 319-85-7 Beta-BHC Lindane g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 319-86-8 Delta BHC g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 3369-52-6 Endosulfan ether g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 76-44-8 Heptachlor g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 1825-19-0 Pentachlorothioanisole g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 309-00-2 Aldrin g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 90-98-2 4,4’-Dichlorobenzophenone g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 90-38-6 Fenson g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 465-73-6 Isodrin g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 1024-57-3 Heptachlor epoxide (Isomer B ) g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 103-17-3 Chlorbenside g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 5103-74-2 Trans - Chlordane g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 3424-82-6 2,4’-DDE g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 959-98-8 Alpha Endoslfan g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 95103-71-9 Cis Chlordane g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 39765-80-5 Trans - Nonachlor g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 39765-80-5 Nonachlorfenson-Ovex g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 60-57-1 Dieldrin g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 75-55-9 4,4’- DDE g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 72-20-8 Endrin g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 72-56-0 Ethylan - Pertthane g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 33213-65-9 Beta Endoslfan g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 72-54-8 4,4’ DDD g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 789-02-6 2,4’ DDT g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 5103-3-1 Cis –Nonachlor g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 7421-93-4 Endrin Aldehyde g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 2132-70-9 4,4’ Mrthoxychlor olefin g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 1031-07-8 Endosulfan sulfate g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 50-29-3 4,4’DDT g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 53494-0-5 Endrin Ketone g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 116-29-0 Tetradifon g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 2385-85-5 Mirex g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Antiparassitari Singolo composto g/L Calcolo EPA 3510C+EPA8270D 0,1 - <0,01 

Antiparassitari Totali g/L Calcolo Sommatoria Antiparassitari 0,5 - <0,1 
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Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri CHIMICI 

IPA Idrocarburi Policiclici Aromatici
 IPA Standard N° 31458 Restek 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo 
 Estrazione ed Analisi 

Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Benzo [b]Fluorantene Cas 205-99-2 g/L GC 8860+ MSD 5977B 
Agilent 

EPA 3510C+EPA8270D 0,10  0,01 <0,01 

Benzo [K]Fluorantene Cas 207-08-9 g/L GC 8860+ MSD 5977B 
Agilent 

EPA 3510C+EPA8270D 0,10  0,01 <0,01 

Benzo [ghi]perilene Cas 191-24-2 g/L 
GC 8860+ MSD 5977B 

Agilent EPA 3510C+EPA8270D 0,10  0,01 <0,01 

Indeno [1,2,3-c,d]Pirene Cas 193-39-5 g/L 
GC 8860+ MSD 5977B 

Agilent 
EPA 3510C+EPA8270D 0,10  0,01 <0,01 

IPA Idrocarburi Policiclici Aromatici g/L Calcolo Sommatoria IPA 0,10 - <0,01 

Benzo [a]Pirene Cas 50-32-8 g/L GC 8860+ MSD 5977B 
Agilent 

EPA 3510C+EPA8270D 0,010  0,003 <0,003 
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Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

CHIMICI Gruppo A 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Concentrazione ioni Idrogeno pH  PIACAMETRO  
SensION + MM 340 HACH 

APAT/IRSA-CNR 2060 
ISS BCA.0.43 REV 00 6,5 – 9,5 - 7,32 

Conduttività Elettrica S/cm a 20°C  
CONDUTTOMETRO 

HQ 40d HACH 
APAT/IRSA-CNR 2030 
ISS BDA.022 REV 00 2500 - 824 

Colore  Scala Pt/Co  Spettrofotometro 
  CECIL 1011 SERIES 1000 

APAT/IRSA-CNR 2020 B Accettabile per il consumatore 1 A 

Odore - - APAT/IRSA-CNR 2050  Accettabile per il consumatore - A 

Sapore - - APAT/IRSA-CNR 2080  Accettabile per il consumatore - A 

Torbidità NTU Spettrofotometro 
  CECIL 1011 SERIES 1000 APAT/IRSA-CNR 2110  < 1 Acque Potabilizzate  0,1 0,1 

Ammonio mg/L NH4+ Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 
Metodo ISS CBB038 0,50  0,05 <0,05 

Cloruro mg/L Cl- Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 
Met ISS CBB037 250 - 137,6 

Cloro Residuo CRAL  mg/L Cl2 Aqua LYTIC AL 100 APAT/IRSA-CNR 4080  
0,2 

Minimo Consigliato  0,05 0,27 

Alluminio g/L Al AA GFA 7000 G + ASC 7000 
SCHIMAZDU 

APAT/IRSA-CNR 3050 B  
ISS DAA. 018 REV 00 200  10 <10 

Ferro g/L Fe AA GFA 7000 G + ASC 7000 
SCHIMAZDU 

APAT/IRSA-CNR  3160 B  
ISS DAA .024 REV 00 200  10 <10 

Manganese g/L Mn AA GFA 7000 G + ASC 7000 
SCHIMAZDU 

APAT/IRSA-CNR  3190 B 
ISS DAA .025 REV 00 50  5 <5 

Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

CHIMICI Gruppo B 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Nitrato mg/L NO3 Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 
Metodo ISS CBB037 50  0,5 21,7 

Nitrito mg/L NO2 
Spettrofotometro 

  CECIL 1011 SERIES 1000 
APAT/IRSA-CNR 

Metodo 4050 0,50  0,02 <0,02 

Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

MICROBIOLOGICI 
Gruppo A 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Batteri Coliformi 37°C Numero/100 mL Incubatore VELP  
FOC 120  

Metodo ISS A 006A  
IDEXX COLILERT  0 - 0 

Escherichia.Coli Numero/100 mL Incubatore VELP  
FOC 120  

Metodo ISS A 001A  
IDEXX COLILERT  0 - 0 

Conteggio delle Colonie 22°C UFC/mL Incubatore VELP  
FOC 120  

Metodo ISS A 004A  Senza Variazioni Anomale - - 

Enterococchi intestinali Numero/100 mL Incubatore VELP  
FOC 120  

Metodo ISS A 002 B  
IDEXX ENTEROLERT DW 0 - 0 

Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

MICROBIOLOGICI 
Gruppo B 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Pseudomonas Aeruginosa Numero/100 mL 
Incubatore VELP  

FOC 120  
Metodo ISS A 003 B 

IDEXX PSEUDOLERT  0 - - 

Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

MICROBIOLOGICI 
Parte D 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Direttiva UE 
2020/2184 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Legionella Pneumophila Numero/100 mL Incubatore VELP  
FOC 120 

IDEXX Legiolert <100 - - 
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Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

CHIMICI Gruppo B 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo 
Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Cloroformio g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 <0,5 

Bromodiclorometano g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 <0,5 

Dibromoclorometano g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 <0,5 

Bromoformio g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 28,4 
Trialometani - THM - Totale g/L - Calcolo 30 - 28,4 

Tricloroetilene g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 <0,5 

Tetracloroetilene g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 -  0,5 <0,5 

Tricloroetilene + Tetracloroetilene g/L CALCOLO Sommatoria  
Tricloroetilene + Tetracloroetilene 10  0,5 <0,5 

1,2 Dicloroetano g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 3  1,0 <1 

Cloruro di Vinile g/L GC –ECD Nexis 2030 
SHIMADZU 

APAT/IRSA-CNR Metodo 5150 0,5 - <0,5 

Fluoruro  mg/L F- Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 Metodo ISS 
CBB037 1,50  0,05 0,28 

Solfati mg/L SO4-- Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 Metodo ISS 
CBB037 250 - 78,6 

Sodio mg/L Na+ Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific APAT/IRSA-CNRMetodo 3270 200 - 89,2 

Durezza Totale °F Titolazione 
Complessometrica 

APAT/IRSA-CNR Metodo 2040 15-50 °F  
Valori Consigliati - 24,2 

Ossidabilità Metodo Kubel  mg/L O2 Spettrofotometro 
  CECIL 1011 SERIES 1000 Metodo ISS.BEB.027 5  0,5 0,7 

Residuo Secco a 180 °C mg/L Stuffa Argo Lab TCN 30  Metodo ISS.BFA.032 1500 valore Massimo 
Consigliato - 591 

Cianuro g/L CN 
Spettrofotometro 

  CECIL 1011 SERIES 1000 APAT/IRSA-CNR Metodo 4070 50 10 <10 

Antimonio g/L Sb 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU 
APAT/IRSA-CNR Metodo 3060 

ISS.DAA.002.rev.00 5,0  1,5 <1,5 

Arsenico g/L As 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU
APAT/IRSA-CNR Metodo 3080 

Iss.DAA.003.rev.00 10  3 <3 

Boro g/L B 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU 
APAT/IRSA-CNR Metodo 3110 A1 
Iss.BHA.005 –ISS.BHB.005.rev.00 1000  300 <300 

Cadmio g/L Cd 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU
APAT/IRSA-CNR Metodo 3120 B 

ISS.DAA.007.rev.00 5,0  0,5 <0,5 

Cromo g/L Cr 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU 
APAT/IRSA-CNR Metodo 3150 B1 

Iss.DAA.008.rev.00 
50 Valori >10 Eseguire 

Cromo VI  5 <5 

Rame g/L Cu 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU
APAT/IRSA-CNR Metodo 3250 B 

Iss.DAA. 009.rev00 1000  3 <3 

Piombo g/L Pb 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU 
APAT/IRSA-CNR Metodo 3230 B 

ISS.DAA.012.rev.00 10  1 <1 

Nichel g/L Ni 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU
APAT/IRSA-CNR Metodo 3220 B 

ISS.DAA.014.rev.00 20  5 <5 

Selenio g/L Se 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU 
APAT/IRSA/-CNRMetodo 3260 

ISS.DAA.016.rev.00 10  3 <3 

Vanadio g/L V 
AA GFA 7000 G + ASC 7000 

SCHIMAZDU
APAT/IRSA-CNR Metodo 3310 A 

Iss.DAA, 017.rev.00 50  5 <5 

Gestore ACQUA VITANA SpA 

Parametri 
CHIMICI DLgs 236/88 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo Valori Guida  
CMA 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Fosfati g/L P2O5 Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31  
Metodo ISS CBB037 400 - 5000 - -

Calcio mg/L Ca++ Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

 Rapporti ISTISAN 2007/31 Metodo 
ISS CBB038 100 - 54,8 

Magnesio mg/L Mg++ Cromatografia AQUION 
Thermofischer Scientific 

Rapporti ISTISAN 2007/31 Metodo 
ISS CBB038 30 -50 - 25,6 

Alcalinità (Bicarbonato) mg/L HCO3- - APAT/IRSA-CNR Metodo 2010 B - - 183 
Potassio mg/L K+ Cromatografia AQUION 

Thermofischer Scientific 
Rapporti ISTISAN 2007/31  

Metodo ISS CBB038 10 - 2,6 
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Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri  

CHIMICI Gruppo B 
Antiparassitari 

GC Multireside Pesticide STD 2 N° 32564  

Unita di 
Misura Strumentazione 

Agilent GC/MS 

Metodo 
 Estrazione ed Analisi  

Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

CAS 2675-77-6 Chloreneb g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 608-93-5 Pentaclorobenzene g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 319-84-6 alpha-BHC g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 118-74-1 Hexachlorobenzene g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 1825-21-4 Pentachloroanisole g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 319-85-7 Beta-BHC Lindane g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 319-86-8 Delta BHC g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 3369-52-6 Endosulfan ether g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 76-44-8 Heptachlor g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 1825-19-0 Pentachlorothioanisole g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 309-00-2 Aldrin g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 90-98-2 4,4’-Dichlorobenzophenone g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 90-38-6 Fenson g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 465-73-6 Isodrin g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 1024-57-3 Heptachlor epoxide (Isomer B ) g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 103-17-3 Chlorbenside g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 5103-74-2 Trans - Chlordane g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 3424-82-6 2,4’-DDE g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 959-98-8 Alpha Endoslfan g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

CAS 95103-71-9 Cis Chlordane g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 39765-80-5 Trans - Nonachlor g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 39765-80-5 Nonachlorfenson-Ovex g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 60-57-1 Dieldrin g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 75-55-9 4,4’- DDE g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 72-20-8 Endrin g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 72-56-0 Ethylan - Pertthane g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 33213-65-9 Beta Endoslfan g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 72-54-8 4,4’ DDD g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 789-02-6 2,4’ DDT g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 5103-3-1 Cis –Nonachlor g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 7421-93-4 Endrin Aldehyde g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 2132-70-9 4,4’ Mrthoxychlor olefin g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 1031-07-8 Endosulfan sulfate g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 50-29-3 4,4’DDT g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 53494-0-5 Endrin Ketone g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 116-29-0 Tetradifon g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Cas 2385-85-5 Mirex g/L GC 8860+ MSD 5977B EPA 3510C+EPA8270D 0,1  0,01 <0,01 

Antiparassitari Singolo composto g/L Calcolo EPA 3510C+EPA8270D 0,1 - <0,1 

Antiparassitari Totali g/L Calcolo Sommatoria Antiparassitari 0,5 - <0,01 
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Gestore ACQUA VITANA SpA 
Parametri CHIMICI 

IPA Idrocarburi Policiclici Aromatici
 IPA Standard N° 31458 Restek 

Unita di 
Misura 

Strumentazione Metodo 
 Estrazione ed Analisi 

Valori Limite  
DLgs 31/2001 

DLgs 14 giugno 2017 

Limite di  
Quantificazione 

LdQ 
Risultato 

Benzo [b]Fluorantene Cas 205-99-2 g/L GC 8860+ MSD 5977B 
Agilent 

EPA 3510C+EPA8270D 0,10  0,01 <0,01 

Benzo [K]Fluorantene Cas 207-08-9 g/L GC 8860+ MSD 5977B 
Agilent 

EPA 3510C+EPA8270D 0,10  0,01 <0,01 

Benzo [ghi]perilene Cas 191-24-2 g/L 
GC 8860+ MSD 5977B 

Agilent EPA 3510C+EPA8270D 0,10  0,01 <0,01 

Indeno [1,2,3-c,d]Pirene Cas 193-39-5 g/L 
GC 8860+ MSD 5977B 

Agilent 
EPA 3510C+EPA8270D 0,10  0,01 <0,01 

IPA Idrocarburi Policiclici Aromatici g/L Calcolo Sommatoria IPA 0,10 - <0,01 

Benzo [a]Pirene Cas 50-32-8 g/L GC 8860+ MSD 5977B 
Agilent 

EPA 3510C+EPA8270D 0,010  0,003 <0,003 


